
Standort Projekt

FF Ronsdorf

Remscheider Straße 50

> ACO Drainrinne verstopft

> Reparatur Dachentwässerung

> Überprüfung der Wasserleitungen (großer 

Wasserdruck; kein Wasser am Handwaschbecken)

in Bearbeitung

FF Beyenburg

Am Wupperstollen 1b

defekte Stufe in Bearbeitung - Erledigung in  39. / 40. KW vorgesehen

FF Cronenberg

Kemmannstr. 45

> Abplatzungen Bodenfliesen, morsche Abdeckbretter 

über Wartungsgrube

> Verstopfung der Dachrinne

in Bearbeitung 


