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Eine Sichtverbindung zum Flur für Klassen und Kursräume ist 
beabsichtigt; die genaue Umsetzung ist noch mit dem Denkmalamt und 
der Statik abzustimmen
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Unterzüge unbekannt
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-1.UG_019

Lager Material 

(SA)

NGF: 
4,18 m2

LRH: 3,350 m

-1.UG_033

Pausen-WC-M

NGF: 59,68 m2

LRH: 3,450 m

-1.UG_043

Pumi

NGF: 
5,00 m2

LRH: 3,450 m

-1.UG_032

Pausen-WC-J

NGF: 59,79 m2

LRH: 3,450 m

-1.UG_039

Kommunikations

bereich

NGF: 
17,96 m2

LRH: 
2,750 m

-1.UG_025
Notwendiger 
Treppenraum 4
NGF: 13,65 m2

LRH: 3,355 m

-1.UG_038
Notwendiger 
Treppenraum 4 
Eingangsbereich 
NGF: 32,52 m2

LRH: 3,470 m

-1.UG_001
Eingangs-
bereich 
NGF: 18,89 m2

LRH: 2,180 m

-1.UG_0xx
notwendiger 
Treppenraum 5
NGF: 36,69 m2

LRH: 2,180 m

-1.UG_0xx
Gefahrstofflager 
HM
NGF: 13,86 m2

LRH: 2,180 m

-1.UG_0xx
notwendiger 
Treppenraum 6
NGF: 20,72 m2

-1.UG_005
Selbstlernzentru
m und Ruhe 
SEK I & II
NGF: 64,10 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_006
Internationale 
Klasse Nr.1
NGF: 51,01 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_007
Internationale 
Klasse Nr.2
NGF: 51,41 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_008
Notwendiger 
Flur
NGF: 63,44 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_020
Notwendiger 
Treppenraum 1
NGF: 28,16 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_015
WC-M
NGF: 3,40 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_014
WC-J
NGF: 3,71 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_009
Notwendiger 
Treppenraum 2
NGF: 7,48 m2

LRH: 2,970 m

-1.UG_028
Lager Material 
SEK I
NGF: 17,44 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_037
Technik 10
NGF: 33,52 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_044
Kommunikation
s-Flur
NGF: 19,44 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_036
Technik 9
NGF: 44,67 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_040

Flur

NGF: 26,02 m2

LRH: 3,350 m

-1.UG_026
Technik 8
NGF: 3,74 m2

LRH: 2,520 m

-1.UG_018
Lehrer/-innen-
Station            
Nr.1 und Nr.3 
SEK I
NGF: 40,02 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_0xx
Windfang 
Eingangs-
bereich
NGF: 10,28 m2

-1.UG_021
Flur
NGF: 34,72 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_0xx
Außenlager HM
NGF: 23,34 m2

LRH: 2,180 m

-1.UG_xxx
Maschinenraum
NGF: 7,36 m2

LRH: 2,970 m

BRH 1,34 BRH 1,34 BRH 1,34
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Aufzug 

E-UV

HL
S

Feuerwehr-
durchfahrt

Luftraum
Sporthalle 

Einbringöffnung 
Sportgeräte

Rolltor 

Tor

Eingang Sporthalle, 
Eingang Neubau
barrierefrei

Ausgang 
2.RW 
Sporthalle

HLS ELT

E-
UV

HL
S

Eingang 
Bereich 
SEK II

Verbrauchsmaterial und 
Industriewaschmaschine 
& -Trockner

mögliche Position
Fettabscheider

exemplarische 
Möblierung für bis zu 
24 Schüler*innen

W a n d h y d r a n t
T y p  F

Steigleitung 
Wandhydrant 

f h + D

fh

fh

E-
UV

Sauberlaufzone

E i n g a n g  

F B

Anmerkung Abweichung: 
Warteposition für rollstuhlfahrende Person nicht im 
Bestand möglich. 
Barrierefreie Handlauf an An- und Austritt nicht nach DIN 
18040-1 ausführbar (Bestand).

Bauart BW

Ö f f n u n g  z u r  
R a u c h a b l e i t u n g , 
0 , 5 m ²

Ba
u a

r t  
BW
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ua

rt 
BW

fb

fb
fb

Bauart BW

fh+D

fh
+D

fb
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rt 
BW

fb
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rt 
BW

Bauart BW

HLS
  

Ba
ua

r t  
BW

Steigleitung 
Wandhydrant 
Typ F

B a u a r t  B W

B E

B E
B E

B E

B E

RW
 F

L
DN

 1
50

R W
 F L

DN  1 5 0

RW
 F L

DN  1 5 0

RW
 F L

DN  1 5 0

RW FL
DN 150

R H :  3 ,0 5  m

Baua r t  BW

A n m e r k u n g :

K l ä rung  no twen i g ,  i n  w i e  f e r n  e i ne  

V e r b i n d u n g  z u m  N a c h b a r n  b e s t e h t . 

Vo rdach

LRH: 2,77 m

Hinweis Außenanlagenplanung: Höhe 
der Rampe in Außenanlagenplanung 
integrieren.

Sauberlaufzone

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

Wandhydrant 
Typ F, 
Steigleitung

Türblatt mit 
Glasausschnitt

Türblatt mit 
Glasausschnitt

Türblatt mit 
Glasausschnitt

Bauart BW

Bestandsöffnung
erhalten

Türblatt mit 
Glasausschnitt

Türblatt mit 
Glasausschnitt

Glas

Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

Einbringöffnung
Lüftungsgeräte
zum Ausheben
2,70x2,50m
2,20x1,55

Vordach

Vo rdach

Vordach

A u f z u g

Ö f f n u n g  z u r  
R a u c h a b l e i t u n g , 
0 , 5 m ²

-1.UG_029
Notwendiger 
Treppenraum 3
NGF: 14,54 m2

-1.UG_046

Pausen-WC 

barrierefrei

NGF: 
8,80 m2

LRH: 3,450 m

-1.UG_041

Kiosk

NGF: 16,22 m2

LRH: 2,750 m

-1.UG_041

Notwendiger 

Treppenraum 3

NGF: 39,92 m2

LRH: 3,350 m

-1.UG_047
ZBV
NGF: 4,66 m2

LRH: 3,050 m

-1.UG_027
Klasse Nr.1 SEK I
NGF: 69,27 m2

LRH: 3,000 m

-1.UG_023
Erweiterte LF 
Nr.1 SEK I
NGF: 71,82 m2

LRH: 2,770 m

-1.UG_024
Klasse Nr.2 SEK I
NGF: 66,42 m2

LRH: 3,000 m

-1.UG_022
Klasse Nr.3 SEK I
NGF: 57,42 m2

LRH: 3,000 m

-1.UG_021
Hausmeister/-in 
Lager
NGF: 12,84 m2

LRH: 2,770 m

-1.UG_004
Kommunikation
s-   bereich SEK 
II
NGF: 39,57 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_003
Teeküche SEK II
NGF: 3,64 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_010
Aufenthalt 
Reinigungspers
onal
NGF: 16,58 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_011a
Lager Pumi
NGF: 11,06 m2

LRH: 3,270 m

-1.UG_012
Server
NGF: 9,26 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_017
Diff. Nr.1 SEK I
NGF: 32,33 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_045
Koord. 3 SEK 1
NGF: 15,01 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_016
Pumi 
NGF: 5,60 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_013
WC barrierefrei 
NGF: 7,02 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_030
Bewegung und 
Spiel SEK I
NGF: 63,40 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_035
Umkleide H&D 
Reinigungs-              
personal
NGF: 11,03 m2

LRH: 2,600 m
-1.UG_034
WC H&D 
Reinigungs-
personal
NGF: 3,58 m2

LRH: 2,600 m

-1.UG_011b
Lager Pumi
NGF: 16,99 m2

LRH: 3,270 m

EW2-B

EW2-A

EW2-2

EW1-26EW1-25EW1-24EW1-23EW1-22EW1-21EW1-20EW1-19EW1-18EW1-17EW1-16EW1-15EW1-14EW1-13EW1-12EW1-11EW1-10EW1-9EW1-8EW1-7EW1-6EW1-5EW1-4EW1-3EW1-2EW1-1

EW1-A

EW1-B

EW1-C

EW1-D

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
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N-5 N-6 N-7 N-8N-3

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift

Unterschrift

Produktmanager

Datum

Datum Maßstab Bearb

Entwurfsverfasser

Datum

Planinhalt

Blattgröße Blatt-Nr.

Stempel

Änderung

Projekt

Index Datum gez.

Kostensammler Dateiname
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Dach Treppenhaus 2.RW Turnhalle = gleiche Ebene 
wie erweiterter Außenbereich überdachte Pausenhalle
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dez. Lüftungsgerät 
als Deckengerät
nach Angaben 
Haustechnik

Hinweis Brandschutz: 
Dieser Rettungsweg nicht 
für Mensa! Stattdessen 
Rettungswege der Mensa 
über Außentüren zu 
überdachter Pausenhalle 
und Durchgang zu Altbau

Wasserspender Bestand
bleibt erhalten

Hinweis HLS: 
Abstimmung 
Küchenplanung notwendig

Hinweis Außenanlagenplanung: 
Flucht- und 
Rettungswegeplanung muss in 
Außenanlagenplanung integriert 
werden!
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Hinweis Außenanlagenplanung: 
Tür von Aufzug muss in 
Außenanlagenplanung 
eingeplant werden.
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Eine Sichtverbindung zum Flur für Klassen und Kursräume ist 
beabsichtigt; die genaue Umsetzung ist noch mit dem Denkmalamt und 
der Statik abzustimmen
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Lehrer/-innen-

Zimmer Arbeiten

NGF: 107,19 m2

LRH: 3,100 m
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Windfang
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Kühlen
NGF: 14,19 m2

LRH: 3,000 m

EG_059
Küche Büro 
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Notwendiger 
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Technik 8
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Lehrerinnen WC
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LRH: 3,480 m

EG_055
Küche Umkleide 
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LRH: 3,000 m
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Ö f f n u n g  z u r  
R a u c h a b l e i t u n g , 
0 , 5 m ²

W a n d h y d r a n t
T y p  F

Steigleitung 
Wandhydrant 

Steigleitung 
Wandhydrant 
Typ F
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F B

Anmerkung Abweichung: 
Warteposition für rollstuhlfahrende Person nicht im 
Bestand möglich. 
Barrierefreie Handlauf an An- und Austritt nicht nach DIN 
18040-1 ausführbar (Bestand).
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Anmerkung für GMW 
Bauphysik: 
Innendämmung kann nicht 
im Gewölbe ausgeführt 
werden (Lila Schraffur)
Abstimmung mit 
Denkmalamt notwendig.
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A n m e r k u n g :

K l ä rung  no twen i g ,  i n  w i e  f e r n  e i ne  
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EG_045
Notwendiger 
Treppenraum 3
NGF: 26,87 m2

EG_051

WC-Uni 

barrierefrei

NGF: 
8,12 m2

LRH: 3,480 m

EG_044a

Lehrer/-innenflur

NGF: 31,00 m2

LRH: 3,200 m

EG_063
ZBV
NGF: 4,66 m2

LRH: 3,050 m

EG_041
Erweiterte 
Lernfläche Nr.2 
SEK I
NGF: 117,77 m2

LRH: 3,000 m
EG_033
WC-M
NGF: 6,11 m2

LRH: 2,520 m

EG_034
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 7,58 m2

LRH: 2,520 m

EG_032
WC-J 
NGF: 4,37 m2

LRH: 2,520 m

EG_060
Pumi
NGF: 2,27 m2

LRH: 2,520 m

EG_035
Flur
NGF: 8,26 m2

LRH: 2,770 m

EG_063
EDV-UV
NGF: 11,60 m2

LRH: 2,520 m

EG_001
Küche Ausgabe
NGF: 20,92 m2

LRH: 3,550 m

EG_007
Küche Spülen
NGF: 19,41 m2

LRH: 3,000 m

EG_008
Küche Flur
NGF: 8,90 m2

LRH: 3,000 m

EG_052
Küche 
Vorbereitung
NGF: 33,62 m2

LRH: 3,500 m

EG_006a
Mensa Podest
NGF: 50,13 m2

LRH: 2,550 m

EG_023
Sanitätsraum/
Erste Hilfe & 
Pflegeraum
NGF: 27,43 m2

LRH: 3,890 m

EG_026
Schülervertretun
g
NGF: 15,65 m2

LRH: 3,890 m

EG_028
Büro 
Schulsozialarbei
ter/in
NGF: 13,94 m2

LRH: 3,890 m

EG_027
Büro 
Streitschlichter/-
in
NGF: 11,72 m2

LRH: 3,890 m

EG_014
Büro 
Stellvertretung 
Schulleitung
NGF: 17,60 m2

LRH: 3,890 m

EG_029
FIZ & BMZ
NGF: 10,08 m2

LRH: 3,890 m

EG_043
Lehrer/-innen-
Zimmer 
Kommunikation
NGF: 42,66 m2

LRH: 3,890 m

EG_024
Pumi
NGF: 3,52 m2

LRH: 3,890 m

EG_044
Flur
NGF: 31,74 m2

LRH: 3,600 m

EG_019
Besprechungsra
um Beratung 
Nr.2
NGF: 22,76 m2

LRH: 3,890 m

EG_056
Küche WC-H&D
NGF: 4,93 m2

LRH: 3,900 m

EG_058
Küche 
Aufenthalt
NGF: 28,65 m2

LRH: 3,900 m

EG_030
Notwedniger 
Treppenraum 
1Eingangshalle
NGF: 7,64 m2

LRH: 2,770 m

EG_047
Teeküche 
Lehrer/-innen
NGF: 3,59 m2

LRH: 3,890 m

EG_006
Mensa
NGF: 242,11 m2

LRH: 3,550 m

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
N-10

N-5 N-6 N-7 N-8N-3

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift
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Informatik
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in Gewölbedecke keine AD, 
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Eine Sichtverbindung zum Flur für Klassen und Kursräume ist 
beabsichtigt; die genaue Umsetzung ist noch mit dem Denkmalamt und 
der Statik abzustimmen

Wasserspender Bestand
bleibt erhalten
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Reinigungs-
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1.OG_040

Differenzierungs

raum Nr.3 SEK II 

Lernbereich 3

NGF: 23,97 m2

LRH: 3,100 m

1.OG_043

Klasse Jhg. Q1 

& Q2 Nr.10 SEK 

II Lernbereich 3

NGF: 58,96 m2

LRH: 3,100 m

1.OG_044

Klasse Jhg. Q1 

& Q2 Nr.11 SEK 

II Lernbereich 3

NGF: 58,96 m2

LRH: 3,100 m

1.OG_050

Pumi

NGF: 10,64 m2

LRH: 3,200 m

1.OG_027
Klasse Nr.7 SEK 
I
NGF: 68,79 m2

LRH: 3,000 m

1.OG_029
Klasse Nr.8 SEK 
I
NGF: 61,57 m2

LRH: 3,000 m

1.OG_030
Diff. Nr.3 SEK I
NGF: 23,93 m2

LRH: 3,000 m

1.OG_032
Klasse Nr.9 SEK 
I
NGF: 63,25 m2

LRH: 3,000 m

1.OG_031
Erweiterte 
Lernfläche Nr.3 
SEK I
NGF: 113,27 m2

LRH: 3,000 m

1.OG_028
Notwendiger 
Treppenraum 4
NGF: 13,29 m2

LRH: 4,110 m

1.OG_001
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.1 SEK II 
Lernbereich 1
NGF: 71,94 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_010
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.6 SEK II 
Lernbereich 1
NGF: 73,13 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_012
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.2 SEK II 
Lernbereich 1
NGF: 60,55 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_011
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.3 SEK II 
Lernbereich 2
NGF: 71,64 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_009
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.5 SEK II 
Lernbereich 1
NGF: 71,54 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_008
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.4 SEK II 
Lernbereich 2
NGF: 73,00 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_007
Differenzierungs
raum Nr. 1 SEK 
II Lernbereich 1
NGF: 11,78 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_005
Erweiterte 
Lernfläche Nr.1 
SEK II 
Lernbereich 1
NGF: 99,89 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_045
Erweiterte Lernfläche 
Nr.2 SEK II 
Lernbereich 2 Teil 2
NGF: 29,85 m2

LRH: 2,520 m

1.OG_0xx
Pumi
NGF: 3,61 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_006
notwendiger 
Treppenraum 5
NGF: 30,44 m2

LRH: 3,220 m

1.OG_003
WC-J
NGF: 3,43 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_004
WC-M
NGF: 2,99 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_002
WC-B
NGF: 5,74 m2

LRH: 2,770 m

1.OG_014
Differenzierungs
raum Nr.2 SEK II 
Lernbereich 2
NGF: 25,70 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_015
Büro 
Koordination 
(OB) SEK II
NGF: 14,94 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_020
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.7 SEK II 
Lernbereich 2
NGF: 66,75 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_019
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.8 SEK II 
Lernbereich 3
NGF: 73,94 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_018
Erweiterte 
Lernfläche Nr.3 
SEK II Teil 1 
Lernbereich 3
NGF: 33,99 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_021
Klasse Jhg. Q1 
& Q2 Nr.9 SEK II 
Lernbereich 3
NGF: 65,80 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_023
Lehrer/-innen-
Station Nr.1, 2 & 
3 SEK II  
NGF: 49,16 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_022
Büro 
Jahrgangsstufe
nleiter SEK II
NGF: 15,71 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_038
Besprechungsra
um 
Ausbildungsber
atung SEK II
NGF: 15,78 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_039
Besprechungsra
um 
Berufsorientieru
ng
NGF: 29,60 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_025
Notwendiger 
Treppenraum 1
NGF: 46,47 m2

LRH: 3,770 m

1.OG_016
Notwendiger 
Treppenraum 2
NGF: 11,48 m2

LRH: 4,190 m

1.OG_047
EDV- UV
NGF: 9,44 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_026
Technik 8
NGF: 3,48 m2

LRH: 2,520 m
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A u f z u g

1.OG_042

Erweiterte 

Lernfläche Nr.3 

SEk II Teil 2 

Lernbereich 3

NGF: 90,40 m2

LRH: 3,100 m

1.OG_041
Notwendiger 
Treppenraum 3
NGF: 22,73 m2

1.OG_051
ZBV
NGF: 4,65 m2

LRH: 3,050 m

1.OG_33
WC-M
NGF: 6,13 m2

LRH: 2,520 m

1.OG_035
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 7,61 m2

LRH: 2,520 m

1.OG_34
WC-J 
NGF: 4,37 m2

LRH: 2,520 m

1.OG_048
Pumi
NGF: 2,28 m2

LRH: 2,520 m

1.OG_036
FlurI
NGF: 8,23 m2

LRH: 3,000 m

1OG_051
Koord.1 SEK I
NGF: 16,33 m2

LRH: 2,520 m
1.OG_013
Erweiterte 
Lernfläche Nr.2 
SEK II 
Lernbereich 2 
Teil 1
NGF: 68,60 m2

LRH: 3,850 m

1.OG_017
Notwendiger 
Flur
NGF: 69,87 m2

LRH: 3,600 m
1.OG_024
Notwendiger 
Treppenraum
NGF: 133,12 m2

LRH: 3,770 m

1.OG_037
Flur
NGF: 34,68 m2

LRH: 3,600 m

1.OG_046
Flur
NGF: 11,53 m2

LRH: 3,600 m

1.OG_046
Notwendiger 
Flur
NGF: 8,47 m2

LRH: 2,770 m

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
N-10

N-5 N-6 N-7 N-8N-3

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
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Aufzug

Rauchableitung Aula (203,10m²)
§16 (1) SBauVO: Bei Versammlungsstätten bis 1.000m² sind Fenster 
ausreichend, wenn diese sich im oberen Raumdrittel befinden und die 
Öffnungsfläche dieser Fenster mind. 2% der Raumfläche beträgt. 

Dies wird erfüllt. 
=> 208,80m² * 0,02 = 4,17m²

Die kleineren Seitenfenster werden mit Hilfe einer Zugstange bedient 
und erfüllen die Anforderungen.  
0,77m² * 6 = 4,62m²
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Hinweis Brandschutz: 
EDV-Raum Wände 
feuerbeständig? Putzmittel 
im Raum "Pumi" könnten 
brennbar sein

Tür Abzustimmen mit 
Denkmalamt und 
Schadstoffsanierung

BRH 1,20BRH 1,20 BRH 1,20 BRH 1,20BRH 1,20 BRH 1,20 BRH 1,20BRH 1,20 BRH 1,20

Anmerkung 
in Gewölbedecke keine AD, 
Leitungsführung etc. (EG-2.OG)

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

2 ,4 1

Hinweis ELT: Abstimmung  
notwendig, was in EDV-UV 
reinkommt und wieviel 
Platz benötigt wird.

G -
G

G -
G

H -
H

H - H

C - C

C - C

B - B

B - B

I-I
I-I

A-A

E-
E

E-
E

D-
D

D-
D

A-A

F-
F

F-
F

Eine Sichtverbindung zum Flur für Klassen und Kursräume ist 
beabsichtigt; die genaue Umsetzung ist noch mit dem Denkmalamt und 
der Statik abzustimmen

Unterzüge - falls vorhanden - unbekannt

2 3  S T G  x  1 6  c m  x  3 0  c m

Unterzüge als Annahme

Zapfstelle f. 
Reinigungs-
personal u. 
Waschtisch

Streckmetall /Glas
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2.OG_038

Übungsraum 

Musik Nr.1

NGF: 50,17 m2

LRH: 3,100 m

2.OG_041

Fachraum Musik 

Nr.2

NGF: 79,27 m2

LRH: 3,100 m

2.OG_019

Übungsraum 

Musik 
Nr.2 

Probebühne

NGF: 62,85 m2

LRH: 3,100 m

2.OG_025
Klasse Nr.10 
SEK I
NGF: 68,86 m2

LRH: 3,000 m

2.OG_027
Klasse Nr.11 
SEK I
NGF: 61,88 m2

LRH: 3,000 m

2.OG_029
Diff. Nr.4 SEK I
NGF: 31,19 m2

LRH: 3,000 m

2.OG_030
Erweiterte 
Lernfläche Nr.4 
SEK I
NGF: 113,16 m2

LRH: 3,000 m

2.OG_031
Klasse Nr.12 
SEK I
NGF: 63,20 m2

LRH: 3,000 m

2.OG_026
Notwendiger 
Treppenraum 4
NGF: 11,96 m2

LRH: 3,300 m

2.OG_002
Vorbereitung 
Sammlung 
Biologie
NGF: 36,71 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_001
Fachraum 
Biologie Nr.1
NGF: 71,94 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_008
Fachraum 
Biologie Nr.2
NGF: 78,76 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_009
Vorbereitung 
Sammlung 
Biologie
NGF: 40,56 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_010
Fachraum 
Physik / Chemie 
Nr.1
NGF: 80,43 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_012
Vorbereitung / 
Sammlung / 
Physik / Chemie
NGF: 51,32 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_008
Fachraum 
Chemie/ Physik 
Nr.2
NGF: 78,76 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_006
Erweiterte 
Lernfläche 
Fachräume Teil 
1
NGF: 101,27 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_003
Pumi
NGF: 3,63 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_047
EDV-UV
NGF: 11,64 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_007
notwendiger 
Treppenraum 5
NGF: 30,53 m2

LRH: 3,220 m

2.OG_004
WC-J
NGF: 3,44 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_005
WC-M
NGF: 2,99 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_043
WC-B
NGF: 5,74 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_044
Flur
NGF: 101,95 m2

LRH: 3,400 m

2.OG_013
Fachraum 
Physik / Chemie 
Nr.4
NGF: 65,83 m2

LRH: 3,890 m

2.OG_015
Vorbereitung / 
Sammlung NW
NGF: 42,08 m2

LRH: 3,890 m

2.OG_018
Lehrer/-innen-
Station 
Naturwissensch
aftlicher Bereich
NGF: 32,95 m2

LRH: 3,890 m
2.OG_021
Aula m. Bühne
NGF: 206,08 m2

LRH: 7,200 m

2.OG_037
Lager Musik Nr.1 
& 2 Lager Aula
NGF: 46,68 m2

LRH: 3,890 m

2.OG_014
Fachraum 
Physik / Chemie 
Nr.3
NGF: 68,91 m2

LRH: 3,890 m

2.OG_036
Notwendiger 
Treppenraum 1
NGF: 47,03 m2

LRH: 3,770 m

2.OG_016
Notwendiger 
Treppenraum 2
NGF: 11,49 m2

LRH: 4,1385 m

-1.UG_046
Sibel
NGF: 8,53 m2

LRH: 3,220 m

2.OG_026
Technik 8
NGF: 3,48 m2

LRH: 2,520 m
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F B

Anmerkung Abweichung: 
Warteposition für rollstuhlfahrende Person nicht im 
Bestand möglich. 
Barrierefreie Handlauf an An- und Austritt nicht nach DIN 
18040-1 ausführbar (Bestand).

E-UV

fb

fb
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Bauart BW
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Ö f f n u n g  z u r  
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Wandhydrant 
Typ F

B a u a r t  B W

RW FL
DN 100
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RW
 F L

DN  1 5 0
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 F L
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L
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 1
50

RW FL
DN 150

A n m e r k u n g :

K l ä rung  no twen i g ,  i n  w i e  f e r n  e i ne  

V e r b i n d u n g  z u m  N a c h b a r n  b e s t e h t . 

LRH: 2,77 m

BE BE BE

RW FL
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DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

Anmerkung für GMW 
Bauphysik: 
Innendämmung kann nicht 
im Gewölbe ausgeführt 
werden (Lila Schraffur)
Abstimmung mit 
Denkmalamt notwendig.
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Edelstahl

Absperrbügel 
Edelstahl

Absperrbügel 
Edelstahl
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2.OG_039
Notwendiger 
Treppenraum 3
NGF: 22,74 m2

2.OG_040

Notwendiger 

Flur

NGF: 51,66 m2

LRH: 3,200 m

2.OG_042
ZBV
NGF: 4,66 m2

LRH: 3,050 m

2.OG_028
Koord. 2 SEK I
NGF: 16,28 m2

LRH: 2,520 m
2.OG_032
WC-M
NGF: 6,20 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_024
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 7,59 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_033
WC-J 
NGF: 4,44 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_045
Pumi
NGF: 2,27 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_035
Flur
NGF: 8,39 m2

LRH: 2,520 m

2.OG_022
Notwendiger 
Treppenraum 1
NGF: 7,77 m2

LRH: 2,770 m

2.OG_042
Fachraum Musik 
Nr.1
NGF: 76,81 m2

LRH: 3,890 m

2.OG_022
Notwendiger 
Treppenraum
NGF: 87,13 m2

LRH: 3,770 m

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
N-10

N-5 N-6 N-7 N-8N-3

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift
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Rauchableitung Aula (203,10m²)
§16 (1) SBauVO: Bei Versammlungsstätten bis 1.000m² sind Fenster 
ausreichend, wenn diese sich im oberen Raumdrittel befinden und die 
Öffnungsfläche dieser Fenster mind. 2% der Raumfläche beträgt. 

Dies wird erfüllt. 
=> 208,80m² * 0,02 = 4,17m²

Die kleineren Seitenfenster werden mit Hilfe einer Zugstange bedient 
und erfüllen die Anforderungen.  
0,77m² * 6 = 4,62m²
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Eine Sichtverbindung zum Flur für Klassen und Kursräume ist 
beabsichtigt; die genaue Umsetzung ist noch mit dem Denkmalamt und 
der Statik abzustimmen
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3.OG_019b

Notwendiger 

Treppenraum 3

NGF: 17,40 m2

LRH: 2,400 m

3.OG_023
Klasse Nr.14 
SEK I
NGF: 61,56 m2

LRH: 3,000 m

3.OG_024
Diff. Nr.5 SEK I
NGF: 31,17 m2

LRH: 3,000 m

3.OG_026
Klasse Nr.15 
SEK I
NGF: 63,44 m2

LRH: 3,000 m

3.OG_022
Notwendiger 
Treppenraum 4
NGF: 10,76 m2

LRH: 3,290 m

3.OG_002
Klasse Jhg. 11 
Nr.1 SEK II
NGF: 71,94 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_006
Erweiterte 
Lernflächen Nr.4 
SEK II
NGF: 72,43 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_011
Klasse Jhg. 11 
Nr.5 SEK II
NGF: 71,43 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_001
Klasse Jhg. 11 
Nr.2 SEK II
NGF: 71,67 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_010
Lehrer/-innen-
Station Nr.4 und 
5 SEK II
NGF: 11,57 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_009
Klasse Jhg. 11 
Nr.4  SEK II
NGF: 73,71 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_008
Klasse Jhg. 11 
Nr.3 SEK II
NGF: 73,00 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_0xx
Pumi
NGF: 3,61 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_007
notwendiger 
Treppenraum 5
NGF: 30,33 m2

LRH: 3,570 m

3.OG_004
WC-J
NGF: 3,43 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_005
WC-M
NGF: 2,99 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_003
WC-B
NGF: 5,75 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_013
Erweiterte 
Lernfläche Nr.6 
SEK I
NGF: 109,24 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_014
Diff. Nr.6 SEK I
NGF: 43,95 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_015
Klasse Nr.16 
SEK I
NGF: 69,95 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_032
Kunst Werkstatt
NGF: 58,77 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_031
Material 
Künstlerischer 
Bereich
NGF: 17,83 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_018
Notwendiger 
Treppenraum 2
NGF: 13,13 m2

LRH: 3,180 m

3.OG_026
Technik 8
NGF: 3,50 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_0xx
Erweiterte 
Lernflächen Nr.5 
SEK II
NGF: 121,61 m2

LRH: 2,770 m
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K l a s sen  I V

Abb ruch  Ka l t dachkons t r u k t i on

L ü f t u n g s g e r ä t e  a u f  D e c k e  

2 . O G

VORSCH L AG  Lü f t ungsge rä t
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Anmerkung Abweichung: 
Warteposition für rollstuhlfahrende Person nicht im 
Bestand möglich. 
Barrierefreie Handlauf an An- und Austritt nicht nach DIN 
18040-1 ausführbar (Bestand).
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+ 1 , 1 0 m  a b  O K  

D a c h b e l a g

A n m e r k u n g :

K l ä rung  no twen i g ,  i n  w i e  f e r n  e i ne  

V e r b i n d u n g  z u m  N a c h b a r n  b e s t e h t . 

LRH: 2,77 m

Dachaus-
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Nur indirektes Licht 
mittels Oberlichter. 
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A u f z u g

3.OG_033

Notwendiger 

Treppenraum 3

NGF: 
6,47 m2

3.OG_038
ZBV
NGF: 4,66 m2

LRH: 2,400 m

3.OG_021
Klasse Nr.13 
SEK I
NGF: 69,00 m2

LRH: 3,000 m

3.OG_025
Erweiterte 
Lernfläch Nr.5 
SEK I
NGF: 113,14 m2

LRH: 3,000 m
3.OG_027
WC-M
NGF: 6,06 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_029
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 7,60 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_028
WC-J 
NGF: 5,30 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_035
Pumi
NGF: 2,28 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_020
Lehrer/-innen-
Station Nr.4  
SEK I
NGF: 16,24 m2

LRH: 2,520 m

3.OG_019
Notwendiger 
Flur
NGF: 7,65 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_030
Flur
NGF: 8,41 m2

LRH: 2,770 m

3.OG_012
Klasse Nr.18 
SEK I
NGF: 75,72 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_016
Klasse Nr.17 
SEK I
NGF: 64,92 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_019
Notwendiger 
Flur
NGF: 143,76 m2

LRH: 2,650 m

3.OG_034
Notwendiger 
Flur
NGF: 51,07 m2

LRH: 2,750 m

3.OG_036
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 9,08 m2

LRH: 2,930 m

3.OG_037
Pumi
NGF: 7,53 m2

LRH: 3,160 m

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift
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OKFF +16,47

OK Attika ca. +16,68

OK Attika ca. +17,18

lichte Raumhöhe
< 2,00 m

lichte Raumhöhe
< 2,00 m

Vorschlag:
Lüftungsgerät Klassen I
Zu- und Abluft
V= 12.136 m³/h
QReg=45kW
L ca. 12m
B ca. 3m
H ca. 2,3m (einschl. 0,5m Stahlunterkonstruktion)
Gewicht ca. 4.800kg (ohne Stahlunterkonstruktion)

Vorschlag:
Lüftungsgerät Sporthalle
Zu- und Abluft
V= 3.960 m³/h
QReg=18kW
L ca. 10m
B ca. 3m
H ca. 2,2m (einschl. 0,5m Stahlunterkonstruktion)
Gewicht ca. 3.300kg (ohne Stahlunterkonstruktion)
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Vorschlag:
Lüftungsgerät Nawi
Zu- und Abluft
V= 6.210 m³/h
QReg=20kW
L ca. 12m
B ca. 3m
H ca. 2,0m (einschl. 0,5m Stahlunterkonstruktion)
Gewicht ca. 3.300kg (ohne Stahlunterkonstruktion)

Vorschlag:
Lüftungsgerät WC I
Zu- und Abluft
V= 1.881m³/h
QReg=6kW
L ca. 6,5m
B ca. 1m
H ca. 2,2m (einschl. 0,5m Stahlunterkonstruktion)
Gewicht ca. 1.500kg (ohne Stahlunterkonstruktion)

lichte Raumhöhe
< 1,50 m

lichte Raumhöhe
< 1,50 m

HL
S 

Ur
sp

rü
ng

lic
h:

2,
50

/1
,0

0m
 i.

L.
Kl

as
se

n

HL
S 

fü
r A

uß
en

lu
ft 

un
d 

Fo
rtl

uf
t 

Br
a n

dw
an

d

fb

fb

fb

Ba
ua

rt 
BW

Ba
ua

r t  
BW

Ba
ua

r t  
BW

Bauart BW

Bauart BW

fb

fb

OK DA ca. 15,73 = 186,44 üNHN

OK DA ca. 15,73 = 186,44 üNHN

OK Traufe ca. 15,43 = 186,14 üNHN

OK Traufe ca. 15,43 = 186,14 üNHN

G -
G

G -
G

H -
H

H - H

C - C

C - C

B - B

B - B

I-I
I-I

A-A

E-
E

E-
E

D-
D

D-
D

A-A

F-
F

F-
F

21
 S

TG
 x

 1
7,

48
 c

m
 x

 3
0 

cm

4.OG_006
Erweiterte 
Lernfläche 
Künstlerischer 
Bereich
NGF: 56,67 m2

LRH: 3,000 m

4.OG_010
Treppenhaus 9

4.OG_011
Technik 11
NGF: 33,74 m2

4.OG_026
Technik 8
NGF: 3,34 m2

LRH: 2,520 m

mög l i che  S te l l f l ä che
L ü f t u n g s g e r ä t  Spo r tha l l e

mö
gl

ic
he

 S
te

l l f
l ä

ch
e

Lü
f tu

ng
sg

e r
ä t

 M
en

sa
/K

ü c
he

mög l i che  S te l l f l ä che
L ü f t u n g s g e r ä t  K l a s s e n

mög l i che  S te l l f l ä che
L ü f t u n g s g e r ä t  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n

mög l i che  S te l l f l ä che
L ü f t u n g s g e r ä t  W C s

HL
S

EW2-C

EW2-3

EW2-4

EW2-5

EW2-6

EW2-9

EW2-10

EW2-7

EW2-8

EW2-1

EW2-B

EW2-A

EW2-2

EW1-26EW1-25EW1-24EW1-23EW1-22EW1-21EW1-20EW1-19EW1-18EW1-17EW1-16EW1-15EW1-14EW1-13EW1-12EW1-11EW1-10EW1-9EW1-8EW1-7EW1-6EW1-5EW1-4EW1-3EW1-2EW1-1

EW1-A

EW1-B

EW1-C

EW1-D

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
N-10

N-5 N-6 N-7 N-8N-3

BD 1,50 /0,20

BD
 1

,2
0 

/0
,2

0

RA >1m²

enev-kit

A u f z u g übe r fah r t
RA  >0,2m²
enev-kit
in Wandfläche

RWA >1m² i.L.
enev. Kit
Neu in 
Bestandsöffnung

Aufzug 

HL
S 

1,
70

/0
,6

5m
 i.L

.

RWA 
>1m² i.L.
enev. Kit

B a u a r t  B W

E-UV

F B

E-
UV

RWA 
>0,16m² i.L.

enev. Kit

A u f z u g ü b e r f a h r t
i n  D a c h r a u m

RA  >0,2m²
enev-kit

f b

RWA 
>1m² i.L.
enev. Kit

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 150

2%
 Gefälle

RWA 
>0,12m² i.L.

enev. Kit

Dachaus-
stieg 

1,00x1,50m

RW FL
DN 100RW FL

DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

HL
S 

i.L
. 2

,6
0/

1,
00

m
 

St
e i

g l
e i

tu
ng

 
W

an
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yd
ra

n t
 

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

Sparrenlage 
erst nach 
Rückbau 
ersichtlich

Sparrenlage 
erst nach 
Rückbau 
ersichtlich

Sparrenlage 
erst nach 
Rückbau 
ersichtlich

Sparrenlage 
erst nach 
Rückbau 
ersichtlich

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

A b s t u r z s i c h e r u n g
u m l a u f e n d
+ 1 , 1 0 m  a b  O K  
D a c h b e l a g

A u s f ü r h u n g  F B

Steig le i te r  

m .  Rü c k en s c hu t z  u n d  

S i c he r ungs t ü r e  am
 

Auss t i eg

Dachaus-
stieg 

1,00x1,50m

RWA 
>1m² i.L.
enev. Kit

2%
 G

ef
äl

le

2 %
 G

e f
ä l

l e

2%
 Ge fä l le

2 %
 Ge fä l l e

4.OG_004
Fachraum Kunst 
Atelier Nr.2
NGF: 79,17 m2

LRH: 3,000 m

4.OG_005
Fachraum Kunst 
Atelier Nr.3
NGF: 65,94 m2

LRH: 3,000 m

4.OG_001
Fachraum Kunst 
Atelier Nr.1
NGF: 87,01 m2

LRH: 3,000 m

4.OG_002
Material 
Künstlerischer 
Bereich
NGF: 13,55 m2

LRH: 3,000 m

4.OG_008
WC-M
NGF: 3,06 m2

LRH: 2,520 m

4.OG_009
WC-J
NGF: 3,93 m2

LRH: 2,520 m

4.OG_007
WC-Uni 
barrierefrei
NGF: 5,49 m2

LRH: 2,520 m

4.OG_003
Notwendiger 
Treppenraum 4
NGF: 27,43 m2

LRH: 3,000 m

a 15.12.2023 Änderungen siehe rote Revisionswolken

b 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift

Unterschrift
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BD 1,60 /1,60

BD 1,00 /1,50

BD 1,00 /1,00

5,00Ausführung FB 

5,00Ausführung FB 5,00 Ausführung FB 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

30,45

26,525

11,85 5,80 8,875

19
,9

7

25
1,

48
5

17
,9

8
25

25
4,

45
9,

11
5

4,
41

5
25

OK Traufe ca. +16,80OK First ca. +20,77

Dachneigung ca. 30°

G -
G

G -
G

H -
H

H - H

C - C

C - C

B - B

B - B

I-I
I-I

A-A

E-
E

E-
E

D-
D

D-
D

A-A

F-
F

F-
F

OK Traufe ca. 15,94 = 186,64 üNHN

Dachneigung ca. 30°

EW2-C

EW2-3

EW2-4

EW2-5

EW2-6

EW2-9

EW2-10

EW2-7

EW2-8

EW2-1

EW2-B

EW2-A
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EW1-C

EW1-D

N-9

N-F

N-B

N-A

N-C

N-1

N-D

N-E

N-4
N-10

N-5 N-6 N-7 N-8N-3

BD
 1

,0
0 

/1
,7

0

RWA 
>0,16m² i.L.

enev. Kit

HLS Lüftungsgitter 
Außenluft oder 
Fortluft
Angabe zu Höhe 
von Fachplanung 
HLS fehlt. 

fb

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

OK First ca. 20,81 = 191,48 üNHN

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RW FL
DN 100

RWA >1m² i.L.
enev. Kit
Neu in 
Bestandsöffnung

RW FL
DN 100

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

DFF 
BRH 1,10m

Dachaus-
stieg 

1,00x1,50m

Absturzsicherung
+1,10m ab OK Dachbelag

Absturzsicherung

Fläche für 
PV- Module 

Fläche für 
PV- Module 
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Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch
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WD      Wanddurchbruch Unterschrift
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± 0,00 =170,71 ü. NHN

Lüftungsgerät
Nawi

Lüftungsgerät
Mensa/Küche

Lüftungsgerät
Klassen

Lüftungsgerät
Sporthalle

10 Steigungen 
16cm x 29cm

5 Steigungen 
15cm x 29cm

Vorschlag VorschlagVorschlag Vorschlag
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16

14
2,

52
10

65
16

14
2,

52
10

95

6,
52

10
1,

24
30

3,
50

62
30

2,
52

75
30

2,
52

75
30

2,
52

1,
05

8,
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4,
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3,
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3,
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-8,16 = 162,55 üNHN

0,00 = 170,71 üNHN

4,42 = 175,13 üNHN

7,99 = 178,70 üNHN

11,56 = 182,27 üNHN
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-1,34
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+10,35 = 181,06 üNHN

+11,54 = 182,25 üNHN

+14,59 = 185,30 üNHN

+18,87 = 189,58 üNHN

6,
02

50
10

1,
24

-2,45 = 168,26 üNHN -2,29 = 168,42 üNHN

Ok DA 16,405= 187,115 üNHN

OK DA 15,73= 186,44 üNHN
OK Traufe 15,43= 186,14 üNHN

±0,00= 170,71 ü.NHN
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13

16
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3,
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17

12
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3,
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10
14

19
5 95

2,
95

10
13

10

OK Gelände Schulhof 
Bestand (am 
Bestandsgebäude)

OK Gelände Straße 
Bestand (am 
Bestandsgebäude) = OK 
Gelände Straße Neu

0,00 = 170,71 ü.NHN

4,37 = 175,08 ü.NHN

2.UG

EG

1.OG

2.OG

3.OG

Durchfahrt zum
Schulhof

16,77 = 186,97 üNHN

OK First ca. 21,43 = 194,61 üNHN

OK Traufe ca. 16,89 = 193,09 üNHN

OK DA ca. 20,77 = 193,96 üNHN

4.OG
nicht ausgebaut
nicht belastbar

Durchfahrt

+0,69 = 171,40 üNHN 

0,00 = 170,71 üNHN

-3,47 = 167,38 üNHN

4,37 = 175,08 üNHN

8,76= 179,47 üNHN

13,19 = 183,39 üNHN

16,77 = 186,97 üNHN

3.OG

Unterzüge als Annahme

Unterzüge unbekannt Unterzüge unbekanntUnterzüge als Annahme

Unterzüge als Annahme Unterzüge als Annahme

Unterzüge unbekannt Unterzüge unbekannt Unterzüge unbekannt

8,76 = 179,47 ü.NHN

13,19 = 183,39 ü.NHN

3.OG

1.UG

EG

2.UG

2.OG

1.OG

4.OG

Aufzugschacht
NEU

Aufzug- 
unterfahrt

-2,45

3,
47

4,
37

4,
39

7,
28

Bohrpfahlwand
Bohrpfahlwand

Gründungshorizont von
Nachbargebäude unbekannt

OKG -2,45 = OKFF
Eingangsbereich

HINWEIS: 
Position der Unterzüge von Altbau, Erweiterungsbau 1 und Erweiterungsbau 2 als Annahme.
Höhe der Unterzüge aus Aufmaß vom 05.01.2021.

Position der Fundamente des Altbaus als Annahme.

Gründung in Absprache Gründung in Absprache

Prallschutz H=2,50m 

+4,43 = 183,90 üNHN 
3.OG

1/
3

2/
3

3/
3

1.UG

EG

1.OG

2.OG

1.UG

EG

1.OG

2.OG

NEUBAU ALTBAU EW 1

a 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken
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Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift

Unterschrift
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Datum
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± 0,00 =170,71 ü. NHN

Vorschlag 
Position 
Lüftungsgerät 

23 Steigungen 
16cm x 30cm

23 Steigungen 
16cm x 30cm

23 Steigungen 
16cm x 30cm

22 Steigungen 
16cm x 30cm

20 Steigungen 
16cm x 30cm

2.OG

1.OG

EG

2.UG

1.UG

3.OG

2.OG

1.OG

2.UG

EG

3.OG

-4,81

-1,61= 169,10 ü.NHN

-4,81= 165,90 ü.NHN

-1,61= 169,10 ü.NHN

1,94= 172,65 ü.NHN

5,62= 176,33 ü.NHN

9,31= 180,02 ü.NHN

-1,61= 169,10 ü.NHN

±0,00= 170,71 ü.NHN

OK Attika ca.388,675

2,
90

22
8

3,
07

10
12

26
3,

30
15

46
2,

40
10

12
10

3,
20

10
12

26
3,

20
23

26

2,
65

25
3,

02
10

37
28

3,
18

10
12

28
3,

18
10

13
28

3,
18

10
15

25
31

3,
45

5

3,
20

3,
55

3,
68

3,
69

3,
60

3,
13

65

2,
65

25
3,

02
10

3,
23

10
45

28
2,

85
10

46
27

2,
86

10
45

30
25

31

10
40

615

BRH 1,53

BRH 83

BRH 83

BRH 53,5

BRH 53,5

BRH 53,5

-4,81= 165,90 ü.NHN

-1,61= 169,10 ü.NHN

1,94= 172,65 ü.NHN

5,62= 176,33 ü.NHN

9,31= 180,02 ü.NHN

3,
20

3,
55

3,
68

3,
69

3,
60

387,975= 558,685 ü.NHN

BRH 83

BRH 83

BRH 83

BRH 1,53

BRH 2,48

BRH 2,48

BRH 2,48

2,
70

20
30

3,
05

10
14

3,
56

38
3,

20
10

13
26

3,
20

10

10
45

30
25

28
2,

65
25

3,
02

10
37

2,
86

10
45

27
5

2,
85

5
10

46
27

5

35
5

10
12

28
8

3,
10

10
13

28
8

3,
10

10
15

25
28

2,
65

25
22

8
2,

72
10

37
28

8
3,

10

OK Attika ca.388,675

615 40 10

-2,38 = 168,33 ü.NHN

15,30 = 186 ü.NHN
OK Dach ca. 15,43

42
5

14
2,

77
10

2,
26

35
30

5,
16

56
5

5,
13

65
6,

26
54

3,
27

30
3,

27
3,

87
16

14

1,
10

15
25

14
2,

77
10

40
16

14
2,

77
10

40
16

14
2,

77
10

70
16

14

5,
78

6,
80

3,
57

3,
57

3,
73

5

Durchfahrt

-8,16 = 162,55 üNHN

0,00 = 170,71 üNHN

4,42 = 175,13 üNHN

7,99 = 178,70 üNHN

11,56 = 182,27 üNHN

13,22= 183,93 ü.NHN

BRH 2,48

BRH 88

BRH 88

BRH 88 BRH 88

BRH 88

BRH 88

2.OG

1.OG

EG

2.UG

1.UG

3.OG

EW2-C EW2-B EW2-A

Planung Schulhof 
als Vorschlag

Planung Schulhof 
als Vorschlag

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Vorschlag 
Position 
Lüftungsgerät 

Vorschlag 
Position 
Lüftungsgerät 

Anmerkung:
Größe Fenster - in Abstimmung

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

N-A N-B N-C N-D N-E N-F

EW 2 EW 2 NEUBAU

a 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken



N

1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift

Unterschrift

Produktmanager

Datum

Datum Maßstab Bearb

Entwurfsverfasser

Datum

Planinhalt

Blattgröße Blatt-Nr.

Stempel

Änderung

Projekt

Index Datum gez.

Kostensammler Dateiname

Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal

Gesamtsanierung GGJR Siegesstrasse
Siegesstraße 134, 42287 Wuppertal Gemarkung Barmen, Flurstück 263, Flur 23

ENTWURF
Schnitt E-E - Schnitt G-G

büro 360°, 
Stephan Müller, Marek Lehnort PartGmbB
Geschäftsleitung
Dipl.-Ing. Marek Lehnort, Dipl.-Ing. Stephan Müller, M.Sc. Katarzyna Socha
Friedrich-Engels-Allee 160, 42285 Wuppertal
Tel. 0202-946495-0, Fax 0202-946495-15

- - - -
07.03.24 1:100 JKS/MR Angabe fehlt 203M-15-000115_240307_a_0955;0957;1348;0956_AES_E-F-G

Lise-Meitner-Sraße 15-25, 42119 Wuppertal

± 0,00 =170,71 ü. NHN

24 Steigungen 
14,5cm x 30cm

24 Steigungen 
14,5cm x 30cm

24 Steigungen

 

14,5cm x 30cm

17 Steigungen

 

17cm x 40cm

22 Steigungen 
17cm x 29cm

12 Steigungen 
17cm x 29cm

21 Steigungen 
17cm x 29cm

21 Steigungen 
17cm x 29cm

26 Steigungen 
17cm x 29cm

14 Steigungen 
17cm x 29cm

2.OG

1.OG

2.UG

EG

3.OG

3,
47

4,
37

4,
39

4,
43

3,
28

2,
60

10
27

40
10

3,
40

10
61

16
10

3,
40

10
67

12
10

3,
40

10
64

19
5

10
2,

74
5

9
34

10

10
2,

60
10

27
40

10
3,

97
10

4
16

10
4,

00
10

7
12

10
3,

82
10

22
19

5 95
2,

95
10

13
10

±0,00= 170,71 ü.NHN

56
5

6,
02

1,
84

16
3,

64
10

52
16

2,
91

10
56

2,
91

10
40

16
2,

91
10

86
14

42
5

14
2,

77
10

2,
61

16
14

2,
08

16
14

3,
50

10
52

16
14

2,
77

10
40

16
14

2,
77

10
40

16
14

2,
77

10
70

16
14

42
14

6,
02

1,
84

16
14

3,
50

10
8

44
16

14
2,

52
10

65
16

14
2,

52
10

65
16

14
2,

59
11

5
1,

74
5

16 OK Dach ca. 15,43

16,07 = 186,78 ü.NHN

0,00 = 170,71 ü.NHN

8,
16

56
5

6,
02

1,
68

46
3,

50
10

52
30

2,
77

10
70

2,
77

10
70

2,
77

10
70

16
5

56
5

3,
44

30
4,

12
30

4,
12

30
3,

27
30

3,
27

30
3,

57
16

5

2,04 = 172,75 ü.NHN

6,29 = 177 ü.NHN

9,86 = 180,57 ü.NHN

-4,76 = 165,95 ü.NHN

OK Dach 15,43 

10
,0

0
20

4,
05

20
3,

37
20

5,
27

16
14

-4,76 = 165,95 ü.NHN-4,76 = 165,95 ü.NHN

-8,16 = 162,55 ü.NHN

0,00 = 170,71 ü.NHN

4,42 = 175,13 ü.NHN

7,99 = 178,70 ü.NHN

11,56 = 182,27 ü.NHN

-8,16 = 162,55 ü.NHN

0,00 = 170,71 ü.NHN

4,42 = 175,13 ü.NHN

7,99 = 178,70 ü.NHN

11,56 = 182,27 ü.NHN

Überdachte 
Pausenhalle

Turnhalle Turnhalle

3,
57

3,
73

4,
42

3,
57

3,
74

4,
42

4,
42

3,
57

3,
57

3,
73

5

OKG -2,38 = 168,33 ü.NHN

0,00 = 170,71 üNHN

-3,47 = 167,38 üNHN

4,37 = 175,08 üNHN

8,76 = 179,47 üNHN

13,19 = 183,39 üNHN

16,77 = 183,39 üNHN

OK Traufe ca. 16,89 = 193,09 üNHN

OK First ca. 20,77 = 193,96 üNHN

1.UG

EG

1.OG

2.OG

3.OGNeubau

HINWEIS:

 

Position der Unterzüge von Altbau, Erweiterungsbau 1 und Erweiterungsbau 2 als Annahme.
Höhe der Unterzüge aus Aufmaß vom 05.01.2021.

Position der Fundamente des Altbaus als Annahme.

nicht ausgebaut
nicht belastbar

BRH 88

BRH 88

BRH 88 BRH 88

BRH 88

BRH 88

BRH 88

BRH 88

BRH 88

BRH 80

BRH 1,20

BRH 1,15

BRH 1,20

BRH 1,00

4.OG

2.OG

1.OG

2.UG

EG

3.OG

Prallschutz H=2,50m 

Einbringöffnung 
Sportgeräte

Prallschutz H=2,50m 

N-A N-B N-C N-D N-E N-F N-A N-B N-C N-D N-E N-F

NEUBAU ALTBAUNEUBAU

a 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken



N

1400 x 841 

Legende Brandschutz

Brandwand 

Bauart einer Brandwand

Feuerbeständige Wand (F90)

Hochfeuerhemmende Wand (F60)

Feuerhemmende Wand (F30)

NA    Notausgang

Rettungsweg

Notausstieg b/h >0,90/1,20 BRH <1,20

BW
BABW

FB
HFH

FH

Fluchtleiter

Feuerlöscher

dichtschließende Tür ds

Rauchschutztür nach DIN 18095 RS

Brandschutztür feuerbeständig (F90)fbT

Brandschutztür hochfeuerhemmend (T60)hfhT
Brandschutztür feuerhemmend (T30)fhT

Bestand

Neu zu errichtende Bauteile

Abbruch

Keine Änderung

Legende

BE Bodeneinlauf

BRH Brüstungshöhe ab OKFF - OK Fensterbank (s. Schnitt)

DFF Dachflächenfenster

OKFF Oberkante Fertigfussboden

OKFR Oberkante Rohfussboden

LRH lichte Raumhöhe

ST  Stütze/Stiel

STG  Steigung

UV  Unterverteilung

ÜZ  Überzug

UZ  Unterzug

Vorschlag Beispielmöblierung (grau)
Kein Bestandteil d. Planung

BD       Bodendurchbuch

DD       Deckendurchbruch

WD      Wanddurchbruch Unterschrift

Unterschrift

Produktmanager

Datum

Datum Maßstab Bearb

Entwurfsverfasser

Datum

Planinhalt

Blattgröße Blatt-Nr.

Stempel

Änderung

Projekt

Index Datum gez.

Kostensammler Dateiname

Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal

Gesamtsanierung GGJR Siegesstrasse
Siegesstraße 134, 42287 Wuppertal Gemarkung Barmen, Flurstück 263, Flur 23

ENTWURF
Schnitt H-H, Schnitt I-I

büro 360°, 
Stephan Müller, Marek Lehnort PartGmbB
Geschäftsleitung
Dipl.-Ing. Marek Lehnort, Dipl.-Ing. Stephan Müller, M.Sc. Katarzyna Socha
Friedrich-Engels-Allee 160, 42285 Wuppertal
Tel. 0202-946495-0, Fax 0202-946495-15

- - - -
07.03.24 1:100 JKS/MR Angabe fehlt 204M-15-000115_240307_a_0955;0957;1348;0956_AES_H-I

Lise-Meitner-Sraße 15-25, 42119 Wuppertal

± 0,00 =170,71 ü. NHN

Neubau

24 Steigungen 
14,5cm x 30cm

11 Steigungen 
19cm x 30cm

14 Steigungen 
17,00cm x 29cm

22 Steigungen 
16,70cm x 30cm

22 Steigungen 
16,50cm x 30cm

26 Steigungen 
17,00cm x 30cm

26 Steigungen 
17,00cm x 30cm

22 Steigungen 
16,40cm x 30cm

Vorschlag 
Position 
Lüftungsgerät 

3.OG

3,
47

4,
37

4,
39

7,
71

3,
47

5
4,

36
5

4,
39

4,
43

5
3,

27
5

3,
47

4,
37

4,
39

4,
43

5
3,

27
5

3,
47

1,
94

2,
43

1,
25

2,
50

10

39
10

10
3,

40
10

4417
16

10
2,

77
10

1,
10

20
12

10
3,

40
10

29
35

19 10
05

2,
73

5
108

26
10

30
4,

00

42
22

3,
40

10
93

5
2,

73
5

10
44

1,
13

50
6,

05
16

10
4,

00
10

7
12

10
7,

28
10

23
10

10
2,

60
10

27
40

10
4,

11
16

11
5

3,
38

5
77

12
10

4,
14

19
5

10
2,

73
5

10
8

26
10

OK Attika ca.13,895

-4,81= 165,90 ü.NHN

-1,61= 169,10 ü.NHN

1,94= 172,65 ü.NHN

5,62= 176,33 ü.NHN

9,31= 180,02 ü.NHN

13,19= 183,90 ü.NHN

±0,00= 170,71 ü.NHN

OK First 20,81 = 191,48 üNHN

OK Traufe 15,94 = 186,64 üNHN

OK Attika ca.16,67

25
2,

53
5

12
20

5

10
5

3,
03

10
22

5

21
3,

09
5

10
5

21
21

3,
09

5
10

5
1,

01
21

3,
09

5
10

520
21

10
2,

99
5

10
519

21
10

3,
00

10
62

1,
15

+289,085

+273,47

+277,12

+281,135

+285,48

+270,96

BRH 1,195

BRH 1,195

BRH 1,195

BRH 1,195

55
2,

41
5

3,
66

5
3,

62
4,

42
3,

61
3,

60
4,

20
5

BRH 83

BRH 83

BRH 83

2,
65

25
30

2,
72

10
37

28
8

3,
32

28
8

3,
10

10
13

28
8

3,
10

10
15

56
3,

08

3,
20

3,
58

5
3,

64
5

3,
69

3,
91

3,
08

5

13,19= 183,90 ü. NHN

BRH 1,53

2,
77

8
12

0,00 = 170,71 üNHN

-3,47 = 167,38 üNHN

4,37 = 175,08 üNHN

8,76 = 179,47 üNHN

13,19 = 183,39 üNHN

16,77 = 183,39 üNHN

OK Traufe ca. 16,89 = 193,09 üNHN

OK First ca. 20,77 = 193,96 üNHN

BRH 1,20

1.UG

EG

1.OG

2.OG

3.OG

BRH 1,15

1,94 = 172,65 üNHN

EG

5,62 = 176,33 üNHN

1.OG

9,31 = 180,02 üNHN

2.OG

HINWEIS: 
Position der Unterzüge von Altbau, Erweiterungsbau 1 und Erweiterungsbau 2 als Annahme.
Höhe der Unterzüge aus Aufmaß vom 05.01.2021.

Position der Fundamente des Altbaus als Annahme.

nicht ausgebaut
nicht belastbar

Altbau

Erweiterungsbau 2

Neubau

BRH 87

2m - Linie

1m - Linie

BRH 87

BRH 87

BRH 87

BRH 1,34

BRH 1,10

3 Steigungen

 

18cm x 30cm

24 Steigungen
 

15cm x 30cm

24 Steigungen 
15cm x 30cm

8 Steigungen
15cm x 30cm

17 Steigungen

 

17cm x 27cm

3.OG

1.UG

EG

2.UG

2.OG

1.OG

4.OG

2.OG

1.OG

EG

2.UG

1.UG

3.OG

1,
96

3,
19

10
49

21
10

3,
31

21
10

4,
11

21
10

3,
30

21
10

3,
29

21
10

3,
00

1,
87

80
1,

98
5

12
21

3,
45

5
21

10
2,

77
10

44
21

10
2,

77
10

1,
24

21
10

2,
77

10
43

21
10

2,
77

10
42

21
10

3,
00

10
33

77
5

66
5

4.OG

Schulhof Hauptschule
Barmen-Südwest

Gründung in Absprache

Öffnung zur
Rauchableitung
0,5m²

Öffnung zur
Rauchableitung
0,5m²

Öffnung zur
Rauchableitung
0,5m²

Öffnung zur
Rauchableitung
0,5m²

A n m e r k u n g :
K l ä r u n g  n o t w e n i g ,  i n  w i e  f e r n  e i n e  
V e r b i n d u n g  z u m  N a c h b a r n  b e s t e h t . 

S c h u l h o f  H a u p t s c h u l e
B a r m e n - S ü d w e s t

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

Öffnung zur 
Rauchableitung, 
0,5m²

EW2-10 EW2-9 EW2-8 EW2-7 EW2-6 EW2-5 EW2-4 EW2-3 EW2-2 EW2-1

EW 2ALTBAU EW 1

a 07.03.2024 Änderungen siehe rote Revisionswolken



Unterschrift

Unterschrift

Produktmanager

Datum

Datum Maßstab Bearb

Entwurfsverfasser

Datum

Planinhalt

Blattgröße

Stempel

Änderung

42287 WuppertalLise-Meitner-Straße 15-25

Projekt

Index Datum gez.

Kostensammler Dateiname

Gebäudemanagement
der Stadt Wuppertal

Gesamtsanierung GGJR Siegesstrasse
Siegesstraße 134, 42287 Wuppertal
Gemarkung Barmen, Flur 263, Flurstück 23

Vorplanung
Fassadengestaltung

1:200  

Hauptgebäude (0955)

Turnhalle (0956)

EW 1 (1348)

EW 2 (0957)

±0,00 = 170,71 üNHN

Blatt-Nr.

29.04.2024

büro 360°, 
Marek Lehnort, Stephan Müller GbR
Geschäftsleitung
Dipl.-Ing. Marek Lehnort, Dipl.-Ing. Stephan Müller, M.Sc. Katarzyna Socha
Friedrich-Engels-Allee 160, 42285 Wuppertal
Tel. 0202-946495-0, Fax 0202-946495-15

+18,87 = 189,58 üNHN

+20,09 = 190,80 üNHN

+15,69 = 186,40 üNHN +16,03 = 186,74 üNHN

-2,79 = 167,92 üNHN

+16,33 = 187,04 üNHN

+19,34 = 190,05 üNHN

SEGEN IST DER MUEHE PREIS

1893

+14,59 = 185,30 üNHN+14,37= 185,08 üNHN

+18,76 = 189,47 üNHN

-2,42 = 168,29 üNHN-2,30 = 168,41 üNHN

+20,84 = 191,48 üNHN

+17,33 = 188,04 üNHN

+-0,00

+4,37

+8,76

+13,19

-3,33

+20,77 = 191,48 üNHN

+16,75 = 191,46 üNHN

2. Schnitt große Schraffur

= 170,71 üNHN

= 167,38 üNHN

= 175,08 üNHN

= 179,47 üNHN

= 183,39 üNHN

+17,33 = 188,04 üNHN

Altbau

Neubau

Siegesstraße

Ansicht Siegesstraße

Ansicht Schulhof EW1 & NB

Ansicht Schulhof EW2

Nachbarbeauung Neubau Altbau Erweiterungsbau 1 Nachbarbeauung 

Nachbarbeauung Erweiterungsbau 1 Altbau Neubau Nachbarbeauung 

Ansicht Lehrerparkplatz
Siegesstraße Altbau Erweiterungsbau 2 Erweiterungsbau 2 Altbau

MR 594 x 841

Fenster neu

Fenster/Türen Neu

M-15-00115_240429_0955;0957;1348;0956_AEA_N-S-O-WAngabe fehlt 221
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